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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 47 

от 31 января 2022 г. 

1. Наименование образца(ов) испытаний: Вода питьевая холодная. 
2. Наименование объекта, где производился отбор образца(ов) испытаний, адрес: Моечная посуды 
столовой ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова», Нижегородская обл., г. Саров, ул. Шверника, д. 11. 
3. Дата и время отбора образца(ов) испытаний: 26.01.2022 г. 0835. 
4. Дата и время доставки образца(ов) испытаний: 26.01.2022 г. 09°°. 
5. Номер и дата акта отбора образца(ов) испытаний: №51 от 26.01.2022 г. 
6. Заявитель: Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Сарова» 
Юридический адрес: Нижегородской обл., г. Саров, ул. Шверника, д. 11. 
Фактический адрес: Нижегородской обл., г. Саров, ул. Шверника, д. 11. 
7. Основание для проведения исследования: Договор № 24/1-22 от 14.01.2022 г. 
8. Код образца(ов) испытаний: 

0109222В, 0110122В 
9. Изготовитель: — 
Юридический адрес: — 
Фактический адрес: — 
10. Дата изготовления, срок годности образца(ов) испытаний (при необходимости): — 
11. Количество отобранных образцов испытаний, тара, упаковка: Один образец на микробиологические 
исследования - 1 стерильная бутылка 0,5 л. Один образец на физико-химические исследования - 1 
чистая пластиковая бутылка 1,5 л и 1 чистая стеклянная бутылка 0,5 л. 
12. Условия транспортировки: В сумке-холодильнике служебным транспортом. 
13. Документы, устанавливающие правила и методы отбора образца(ов) испытаний: ГОСТ 31942-2012, 
ГОСТ 31861-2012. ГОСТ Р 56237-2014. 
14. Документы, устанавливающие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21. 
15. Условия окружающей среды при проведении отбора образца(ов) испытаний (при необходимости): -
16. Дополнительные сведения: — 
17. Лицо ответственное за отбор образца(ов) испытаний: Стрелкова А.С. 

Лицо ответственное за оформление данного протокола: : • Дьякова Е.А. 
Подпись Ф.И.О. J 
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Микробиологическая и паразитологическая лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России 
Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 22 

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я . 
В о д а питьевая 

Регистрационный номер 
код образца ( пробы) 

Определяемые 
показатели 

Результат 
исследования 

Гигиенические 
нормативы 

Единицы измерения Н Д на методы 
исследований 

1 2 3 4 5 6 
55 
0 1 0 9 2 2 2 В 

о м ч М е н е е ! Не более 50 К О Е / с м 3 М У К 4.2 .1018-01 
55 
0 1 0 9 2 2 2 В 

О б о б щ е н н ы е 
колиформные 
бактерии 

Не обнаружены Отсутствие К О Е / 1 0 0 с м М У К 4.2 .1018-01 

Исследование проводили: 
Должность Ф .И.О. Подпись Дата 
Врач-бактериолог Л . А . Г о р е в а 27 .01 .2022г . 
З а в е д у ю щ и й М и Н Л А . Н Беспалова 

27 .01 .2022г . 

с 
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Физико-химическая лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России 
Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 18 

Р е з у л ь т а т ы л а б о р а т о р н ы х и с с л е д о в а н и й 

Дата проведения исследований: 26.01.2022г. 

Наименование, 
регистрационный 
номер, код пробы 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследований 

Гигиенический 
норматив, 
не более 

Единицы 
измерения 

Документы на методы 
исследований 

Вода питьевая Запах 0 2 баллы ГОСТ Р 57164 -2016 п.5 
8 Привкус 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016 п.5 
0110122В Цветность 6,8 ± 2 , 0 20 градусы ГОСТ 31868-2012 п.5 

Мутность <0,58 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016 п.6 
РН 7,4 ± 0,4 в пределах 6-9 рН ПНДФ 14.1:2:3:4 121-97 
Аммиак <0 ,1 2,0 мг/ дм3 ГОСТ 33045-2014 п.5 
Нитриты <0,003 3,0 мг/ дм3 ГОСТ 33045-2014 п.6 
Нитраты <0 ,1 45,0 мг/ дм3 ГОСТ 33045-2014 п.9 
Общая жесткость 3,4 ±0 ,5 7,0 мг.экв/ дм3 ГОСТ 31954-2012 п.4 
Хлориды 1,0 ±0 ,5 350,0 мг/ дм ГОСТ 4245-72 п.З 
Железо общее <0 ,1 0,3 мг/ дм3 ГОСТ 4011-72 п.2 

Долина Е.В. 

Окулов Е .Ю. 

Исследование проводил (а): 
Лаборант физико-химической лаборатории 

Заведующий физико-химической лабораторией, 
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 
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